(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

Mern Vandvaerk
v/Helge Christensen
Slaenvej 11

4735 Mern

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

DONSIlab

R.DONS’
Lejrvej 29
Kr.Veerlas

Vandanalytisk Laboratorium A/S

e

3500 Verlese
tlf.: 458031 33

Analyserapport nr. 20150327/003
8. april 2015
Blad 1 af1

sk

DANAK

Test Reg. nr. 48

Rapporten ma kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet geelder udelukkende for den analyserede prove

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: lkke malelig. Urg) 0g Sy: Maleusikkerhed (se BEK nr. 231 af 05/03/2014)
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DIREKTE UNDERS@GELSE *
Temperatur 9,8 °C ||Prevested:  Afgang, veerk
;L:g;g :I:::leugt Prevedato:  2015-03-17 KI. 11:39
Farve Ingen Provetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5
Udseende Klar
MIKROBIOLOGISK UNDERSQGELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav 1) |METODE S,
Kimtal v. 22°C pr.ml <1 50 DS/EN6222 0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml <1 5 DS/EN6222 0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
E. coli pr.100ml <1 i.m. SM9223, 20.ed. 0,06
FYSISK - KEMISK UNDERSQ@GELSE RESULTAT Vandkvalitetskrav V) |METODE Urel
pH pH 7,7 7 - 8,5 DS/EN ISO 10523
Ledningsevne mS/m 68,4 >30 DS/EN27888 2%
NVOC c mg/l 2,8 4 SM5310 5%
Jern, total Fe mg/l 0,010 0.1 ICP-OES 5%
Mangan Mn mg/l < 0,002 0.02 ICP-OES 5%
Ammonium NHy * mg/l < 0,02 0.05 SM 418B 3%
Klorid cr mg/l 23 250 DS/EN10304 1.5%
Fluorid F mg/l 1,0 1.5 DS/EN10304 3%
Sulfat S04 % mg/l 10 250 DS/EN10304 1.5%
Nitrat NOs3 - mg/l 4,3 50 DS/EN10304 2.5%
Nitrit NO - mg/| < 0,002 0.01 DS/EN 26777 1.5%
Fosfor, total P mg/l < 0,01 0.15 DS292 5%
Iit 02 mg/l 8,7 DS/EN 5814 5%
1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014
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Morten Due, civ. ing.




